
                           Приложение № 1 к лоту на тендер


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на вынос объектов электросетевого хозяйства (высоковольтных линий электропередач) с территории жилой застройки, расположенной по адресу: Московская область, Ленинский район, сельское поселение Сосенское, вблизи деревни Бачурино, участки 33, 37/2.

	№ п/п
	Наименование условия
	Расшифровка условия

	1. 
	Наименование объекта
	Застройка жилого квартала по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Сосенское, вблизи деревни Бачурино, участки 33, 37/2

	2. 
	Вид строительства 
	СМР и ЭМР по выносу объектов электросетевого хозяйства с территории жилого квартала

	3. 
	Местоположение объекта
	Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Сосенское, участки 33, 37/2

	4. 
	Заказчик
	ЗАО «СУ-111» 

	5. 
	Основание 
	· 1. Технические условия ОАО «МОЭСК» № Ю8-11-202-5717 (904589/115) от 26.07.2011 г.
· 2. Настоящее техническое задание 

	6. 
	Исходная документация
	· 1. Технические условия ОАО «МОЭСК» № Ю8-11-202-5717 (904589/115) от 26.07.2011 г.
2. Настоящее техническое задание.
3. Геоподоснова М 1:500.
4. Рабочий проект по выносу объектов электросетевого хозяйства из пятна застройки, разработанный ООО «СВС-ЭМ»

	7. 
	Задача претендента 
	Разработать коммерческое предложение на выполнение СМР и ЭМР по выносу объектов электросетевого хозяйства в соответствии с согласованным рабочим проектом ООО «СВС-ЭМ».

	8.
	Объемы работ
	1.Выполнить строительно-монтажные и электромонажные работы по выносу воздушных линий 10 кВ из пятна застройки жилых корпусов и строений инженерной инфраструктуры жилого квартала: 
· ВЛ от РТП – 9 до опоры № 7                      
· ВЛ от РТП – 9 до ТП – 561 и ТП - 563;
· ВЛ от РТП – 9 до ТП – 576 и ТП – 471, от ТП - 471 до опор № 17 и 21;
· ВЛ до РТП – 24;
· ВЛ от ТП – 553 до опоры № 15.
2. Выполнить строительно-монтажные и электромонажные работы по выносу кабельных линий 10 кВ из пятна застройки жилых корпусов и строений инженерной инфраструктуры жилого квартала:
· 2 КЛ от РТП – 9 до ТП – 553;
· КЛ от ТП – 553 до ТП – 576;
· КЛ от РТП – 9 до ТП – 901;
· КЛ от РТП – 9 до КТП – 43;
· КЛ от РТП – 9 до ТП – 4003;
· КЛ от ТП – 576 до КТП – 471.
3. Выполнить демонтаж с пятна застройки жилого квартала трансформаторных подстанций ТП – 576 и КТП – 561.
4. Выполнить строительно-монтажные и электромонажные работы по монтажу вне пятна застройки жилого квартала  трансформаторных подстанций ТП – 553, ТП – 576, КТП – 561, КРУН-1 и КРУН-2.
5. Перед началом производства работ согласовать с РЭС Московский и другими балансодержателями линий электроснабжения места врезки вновь монтируемых (переносимых) участков кабельных линий в существующие кабельные и воздушные линии. 
6. Выполнить исполнительную геодезическую съемку прохождения вновь монтируемых (переносимых) линий электропередач.
7. Оформить в полном объеме и в соответствии с требованиями ОАО «МОЭСК» исполнительную документацию на монтажные и пусконаладочные работы – акты скрытых работ, протоколы приемки промежуточных видов работ, технический отчет об испытаниях и измерениях,  паспорта на оборудование, сертификаты на материалы и т.д.

	9.
	Требования к выполнению работ
	Ориентировочный срок производства работ, с учетом поставки материалов, СМР – 45  календарных дней. Штрафные санкции за просрочку – 0,5% в день от суммы договора.
Возможность проведения работ – ежедневно.
Рабочая сила – граждане РФ или иностранцы, имеющие разрешение на работу.
Подрядчик принимает на себя обязательство:
· Выполнить строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы в соответствии с требованиями ПУЭ, указаниями ОАО «МОЭСК» и других балансодержателей;
· обеспечить выполняемый им объем работ материалами, изделиями и конструкциями, оборудованием и механизмами для производства работ, инвентарными приспособлениями, лесами, подмостями.
· проведение всех испытаний и пусконаладочных работ.
Подрядчик обеспечивает своих рабочих единообразной спецодеждой.
Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований по охране труда своим электротехническим персоналом при проведении работ в электроустановках.
Подрядчик при производстве работ самостоятельно решает все вопросы по согласованию порядка производства работ в электроустановках ОАО «МОЭСК» и других балансодержателей.
Подрядчик самостоятельно решает вопрос вывоза мусора и утилизации отходов производства, образовавшихся в процессе выполняемых им работ и обязуется постоянно содержать в чистоте свои рабочие места. 
В процессе производства работ складирование грунта запрещено.
Все работы, связанные с устройством вводов в ТП относятся к компетенции Подрядчика.


	10.
	Требования к оформлению документов
	Выполнить и согласовать с Заказчиком проект производства работ. Вести журналы входного контроля и производства работ.
Предоставить приказы на ответственных представителей фирмы Подрядчика.
Передать Заказчику в течение 10 календарных дней после окончания работ полный комплект исполнительной документации в двух экземплярах.


	11.
	Стоимость работ и порядок оплаты 
	Стоимость работ определяется Договором.
Подтверждение объемов выполненных работ производится после предоставления Подрядчиком актов скрытых работ, паспортов и сертификатов, исполнительных схем, подтверждающих объем работ, подписанных службой технического надзора.
Оплата согласно графику финансирования.









